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Przeworsk, dnia 12.05.2021 r.

INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.9020.8.2.2021. MW

Strona:

Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Trynczy Sp.zo. 0. .

37-204 Tryncza 118

DECYZJA

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r., poz. 735),

e art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195),

®* §31§ 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu
27.04.2021 r. w ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego parametréw grupy A z wodociggu
»Tryricza” (punkt zgodno$ci —Szkola Podstawowa w Gniewczynie Larcuckiej- zawor czerpalny
w toalecie przy szatni) i w oparciu o protok6t pobrania probki wody nr PSK.9020.8.2.2021 oraz
o sprawozdanie z badaf nr: POL/HK.9052.1.55.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wplywu
11.05.2021 r.),

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia z wodociagu ,,Tryricza” w miejscowosci Gniewczyna Lancucka

w zakresie w/w parametrow.



Uzasadnienie

W dniu 27.04.2021 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu ,, Tryncza”, ze statego punktu monitoringowego
(punkt zgodnosci)- ,, Szkola Podstawowa w Gniewczynie Lancuckiej- zawor czerpalny w toalecie
przy szatni”, pobrano probke wody do badan laboratoryjnych w ramach monitoringu jakosci wody
dotyczacego parametrow grupy A. Zbadana probka wody w oznaczonym zakresie odpowiada
wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan probki wody
nr: POL/HK.9052.1.55.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wptywu 11.05.2021 r.).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

Niniejszg decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whniesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA).
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