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DECYZJA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.),

e art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338),

e §3i§2l1 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sie z wynikami laboratoryjnych badan probek wody pobranych w dniu 14.03.2023 r.
w ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego parametréw grupy A i wybranych parametrow
grupy B z wodociggu ,,Tryricza” (punkt zgodno$ci — Zespot Szkoly Podstawowej i Przedszkola
Samorzgdowego - Jagietla 109a) i w oparciu o sprawozdania z badan nr: 1L/0/02/2023/152/FM/1
i L/0/03/2023/235/F/1 z dnia 20.03.2023 r.

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia z wodociagu ,,Tryricza” w migjscowosci J agiella
w zakresie ww. parametrow.




Uzasadnienie

W dniu 14.03.2023 r. w ramach wewnetrznej kontroli nad jakosciag wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociagu ,,Tryricza”, ze statego punktu monitoringowego (punkt zgodnosci)
— ,,Zesp6t Szkoly Podstawowej i Przedszkola Samorzqdowego w Jagielle - Jagietia 109a ”, pobrano
prébki wody do badafi laboratoryjnych w ramach monitoringu jako$ci wody dotyczacego parametrow
grupy A i wybranych parametréw grupy B tj. liczba enterokokow i Zelazo, prowadzonego przez
producenta wody. Prébki wody zostaly pobrane w ,,punkcie zgodno$ci” tj. kurek czerpalny w kuchni
na I pietrze ww. szkoty. Zbadane prébki wody w oznaczonym zakresie odpowiadaja wymaganiom
organoleptycznym, chemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), jedynie w nieznacznym stopniu pod wzgledem fizycznym zaobserwowano przekroczenie
wskaznika metnosci = 1,1 + 0,2 NTU w wodzie pitnej, przy zalecanym zakresie wartosci do
1,0 NTU. Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan probki wody
nr: 1./0/02/2023/152/FM/1 z dnia 20.03.2023 r. Ponadto zawarto$¢ zelaza w zbadanej probce wody
wyniosta 100 + 20 pg/l (warto§¢ dopuszczalna 200 pg/l), co potwierdza to sprawozdanie
z przeprowadzonych badan probki wody nr: L/0/03/2023/235/F/1 z dnia 20.03.2023 r. (data wptywu
29.03.2023 r.).

Metno$é w wodzie do spozycia wywolana jest zawieszonymi w niej drobnymi czasteczkami
statymi lub koloidami, utrudniajacymi przenikanie $wiatta i moze by¢ spowodowana obecnoscia
substancji organicznych, nieorganicznych, albo ich kombinacja. Metno$¢ moga powodowac
wytracajace si¢ zwiazki Zelaza, manganu i glinu, ktore moga znajdowaé sie¢ w wodzie na skutek
nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia si¢ czastek pochodzacych z osadoéw
i biofilmu w sieci wodociagowej, albo moze pochodzi¢ z zanieczyszczonej wody przedostajacej si¢
do sieci z zewnatrz. Metno§¢ sama w sobie, np. wynikajgca z zawartosci substancji mineralnych
w wodzie, nie zawsze stanowi zagrozenie dla zdrowia, jest jednak waznym wskaZznikiem potencjalne;
obecnosci zanieczyszczen, ktore moglyby mie¢ wptyw na zdrowie np. mikroorganizmy wystepujace
w wodzie wykazuja tendencje do przylegania do czastek stalych, stad tez rygorystyczne wymagania
prawne odnosnie maksymalnej dopuszczalnej wartosci metnosci w wodzie pitnej. Po dokonaniu
analizy ww. sprawozdan z badan prébek wody i po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia,
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia
przez ludzi z wodociagu sieciowego ,,Tryfcza”.

Wobec powyzszego na podstawie wyzej przytoczonych przepisow prawa orzeczono jak
w sentencji. Niniejsza decyzje¢ wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszoéw, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).
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